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HDPE D40 pre opt. kébel pripokladka k VN kéblu (RIESI SAM. PD SO-01)

VN - KABEL V CHRANICKE REHAU D200 (RIESI SAM. PD SO-01)
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LEGENDA PRE_S0-01: 22kV PRIPOJKA PRE BLOKOVU TS 22kV/250KVA

JESTVUJUCE VZDUSNE VEDENIE 22KV LINKA 239

JESTVUJUCE ZEL. BETONOVE PODPERNE BODY VZDUSNEHO VEDENIA 22KV LINKA 239,

JESTV. PODP. BOD - STOZ Z PREDP. BETONU 2xEPV 10,5/6 (0znagenie ESvn7)

OSADIIT NOVY ZVISLY USEKOVY ODPINAC UV

ZVISLY USEKOVY ODPINAC FLA15/6400 400A-V-KO-10,5M (+ HDA) na novom ESvn 7

OBMEDZOVACE PREPATIA VN 3x HDA 24 ZABUDOVANE V IZOLATORE ODPINACA FLA15/6400,- pripoj. na uzemfiovaé

NOVA KABELOVA PRIPOJKA VN 22KV 3x22-NA2XS2Y-J 1x240mm2- od UV /ESVN 7 do VN ROZV. NOVEJ TS EH6 250KVA

kabel ulozeny v zemi vo vykope 50/120cm

RURA HDPE 40mm / ozn." ZSD" tmavo &ervena bez pasikov/ -REZ PRE OPT. KABEL , PRIPOKLADKA V CELEJ TRASE VN KABLA

ZASLEPOVACIA KONCOVKA NA HDPE40

IDENTIFIKACNY SMART MARKET SM 1500-KOMPLEX - osadit nad rarou HDPE (okrem vyzn. markerov je potrebné este osadIt

markery v miestach spojok HDPE rur)

LEGENDA PRE S0-02: BLOKOVA TS 22KV typ EH6 s transformatorom 250kVA - vid objekt SO-02

NOVA NAVRHOVANA BLOKOVA BETONOVA TS typ EH6 22KV's TRANSFORMATOROM 250KVA

OBMEDZOVACE PREPATIA VN v TS na privode VN kablovej pripojky

UZEMNENIE TS

LEGENDA PRE_S0-03: SEKUNDARNY KABELOVY ROZVOD: -vid objekt SO-03

NAYY-J 4x240mm2 SEK. KABELOVY ROZVOD NN -VYVODY Z TS - vid SO-03

kabel uloZzeny vo vykope 35/ 80cm, 50/ 80cmecm, pod komunikaciou popdtlak Rehau d110v hl. 100cm

VODICE AlFe JESTV. VZDUSNE VEDENIE NN NA ZELEOBET. PODFP. BODOCH ES

AYKY-J 4x25mm2 JESTV. KABELOVE PRIPOJKY -DEMONTAZE - zrusit -vid SO-03

VODICE AlFe JESTV. VZDUSNE VEDENIE NN NA ZELEOBET. PODFP. BODOCH -Demontovat medzi ES87-ES90
AYKY-J 4x25mm2 NOVE PRIPOJENIE (zru$enych pripojok) pre jestv. odb. miesta (RE SATNE, RE-HOSTINEC,ER RD s.8.245)
NAYY-.J 4x95mm2 NOVA PRIPOJKA PRE PRESTAVBU SPORTCENTRA NA BYTOVY DOM -RIESI SAM PD

NOVA PILIEROVA ROZPOJ. ISTIACA SKRINA -vid SO-03

NOVA

VONK. ROZPOJ. ISTIACA SKRINA -vid SO-03

NAPATOVA SUSTAVA NN - 3+PEN,3x230/400V,50Hz/ TN-C, - sek. NN rozvod

3+NPE,3x230/400V,50Hz/ TN-C-S - Rozvadzac NN v TS
Trojfazova sistava s uzemnenym uzlom transformatora s vyvedenim
neutrdl. a ochranného vodi¢a PEN, s ktorym su spojené vsetky kostry
a nezivé Casti zariadeni.

OCHRANA PROTI PREPATIU -TS  Obmedzovace prepatia NN na sek. strane transformatora

ES157 Obmedzovace prepatia NN pri prechode kabla zo vd. ved. NN do zemného kabla

NN ochrana pred urazom el. pridom v rozvodnych el. instal. do 1000V (PNE 33 2000-1 ):
-ochrana pred dotykom Zivych ¢asti : - izolaciou zivych ¢asti  ¢1.3.2.2

-krytmi a priehradkami  ¢1.3.2.5
-dopInkova pradovymi chraniémi ¢l. 3.2.7

-ochrana pred dotykom nezivych Casti : -ochr. samo¢innym odpojenim napajania

v sietach TN, ¢l.3.3.6

NN Ochrana pred Urazom elektrickym pradom (STN 33 2000-4.-41):
OCHRANNE OPATRENIA-SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA:

- Zakladna ochrana - ochr. opatrenia ¢1.411.2 : - ochrana izolovanim zivych Casti priloha A-A1
- ochrana krytmi priloha A-A2
- Ochrana pri poruche -ochr. opatrenie ¢1.411.3 : - ochranné uzemn. a ochr.pospaj ¢l.411.3.1

- ochrana samoginnym odpoj. napaj. ¢1.411.3.2

- Doplnkova ochrana ¢l. 415 - doplnk. ochranné pospajanie ¢l.415.2

situacia na podklade kat. mapy
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22KV KABELOVA PRIPOJKA PRE BLOKOVU TS 22kV/250kVA Cislo wkr.: E/SO-01/-1




